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Distretio Provinciale di Chiati
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per la Protezlone
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REGIONE ABRUZZO

Servizio Gestione e Qualita delle Acque
Via Portici San Bernardino, 25

67100 L’ AQUILA

dpc024@pec.regione.abruzzo.it

ACA SpA

Via Maestri del Lavoro d'Italia, 81
65125 PESCARA
aca.pescara@pec.it

Comune di LORETO APRUTINO (PE)
Via Martiri Angolani, 4

65014 LORETO APRUTINO (PE)
comune.loretoaprutino@pec.it

ASL DIPARTIMENTO PREVENZIONE
Via Paolini, 47

65100 PESCARA
dipartimentoprevenzione.aslpe@pec.it

OGGETTQ: Invio Rapporto di prova n. PE/015176/21.
Depuratore comunale di LORETO APRUTINO in loc. Fonticelli.

In allegato alla presente, per quanto di rispettiva competenza, si trasmette il
Rapporto di Prova relativo alle analisi effettuate sulle acque di scarice del depuratore
comunale in oggetto, nel mese di Dicembre 2021.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE di DISTRETTO
Dott. Chim. Roberto COCCO

documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell” Art. 21 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Distretto Provinclale di Chletl — Via Erasmo Plaggio, 71 — 86100 Chieti

Tel.; 366 65 66 769 PEC: dist.chietifdpeoc.artaabruzzo.it

Cod, Fisc. 91059790682 — P. LV.A. 01599920685
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LAB N° 0667 L
' SEDE D - Distretto Provinciale di Pescara Fgf';’;,r“g'g‘;ﬁg:‘" Membro degil Accondl & Mubuo
dell Ambieme Riconoackmento EAF, IAF e ILAC

Viale Marconi, 51 - 65126 Pescara
Tel,! 0854500751Fax: 08545007505
E-mail:dist.pescarai@pec.artaabruzzo.it

RAP O DTPROVA N° PE/015176/21
ACCETTAZIONE
Categoria merceologica: ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI
Prodotto: 13D - Scarico - Tab.3 All.5 alla Parte Il D.Lgs152/06 e s.m.i- (E.Coli P.T.A.)
Data di accettazione: 21/12/2021
'I:empera.tura - tra.sporto 7 Conforme: Si
rilevata in accettazione:
CLIENTE
Nome ¢ recapito: ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI
Responsabilith campionamento: SI
Tipo di richiesta: Attivita di vigilanza
Matrice: ACQUE DI SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI
Data di accettazione: 21/12/2021

DATI RELATIVI AL CAMPIONAMENTO (FORNITI DAL PRELEVATORE)

Prelevatore: ARTA ABRUZZO DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI

Verbale N.: 247 del:21/12/2021

Tipo di campionamento: Istantaneo Data:21/12/2021 Ora:00:00:00

Comune: ACA SpA

Luogo di Prelievo: Depuratore comunale di LORETQ APRUTINO CENTRO STORICO FONTICELLI
(IT1368021A01C02)

Punto di Prelievo: Pozzetto di campionamento a valle della vasca di disinfezione

1 risultati conteruti nel seguente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova cosi come ricevuto. Nessuna parte del Rapporto
di Prova puo' essere eliminata, modificata o riprodotta in qualsisasi forma senza Papprovazione per iscritto del responsabile che lo ha emesso.

Campione n. Paginaldi5
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E DI PROVA N° PE/015176/21

Data inizio prove: 21/12/2021
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Distretio Provinciale di Pescara
SEDE D (LAB N° (687 L)

ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

ACCREDIA 'Y,

LAB N° 0687 L

Marnhro dagli Aocondi 6 Mutuo
Riconascimenta EAF, IAF a ILAC

PE/015176/21

Data fine prove:04/01/2022

'ARAMETRO UNITA' DI INCERTEZZA | VALORE LIMITE| NORMA DI
ETODO DI PROVA MUSURA RISULTATO ESTESA RIFERIMENTO |RIFERIMENTOQ

pH * unita di pH 73 6,5+95 (2)
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003

Colore * Nessuna Non percettibile dopo NP, 1:20 (2)
APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003 diluizione 1:20

BODS (come O2) senza nitrificazione * mg/L 02 9 40 2)
APAT CNR IRSA 5120 A Man 29 2003

Solidi sospesi totali (TSS) * mg/L 10 80 {2)
APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003

Richiesta Chimica di Ossigeno (COD) mg/L 02 25 +9 160 (2)
180 15705:2002

Azoto ammoniacale (come NH4+) mg/L 8,20 + 0,78 i5 (2)
UNI 11669:2017 A

Azoto nirico (come N) * mg/L 04 20 (2)
APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Azoto nitroso (come N) * mg/L. 0,08 0,6 {2)
APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003

Fosforo totale (come P) * mg/L <B,5 10 (2)
APAT CNR IRSA 4110 A2 Man 29 2003

Cloruri * mg/L 64 1200 (2)
AFAT CNRIRSA 4020 Man 25 2003

Tensioattivi Anionici * mg/L 0,24 -

MPI PE 25 rev 0 2012

Tensioattivi Cationici * mg/L <0,2 -
MPI PE 24 rev 0 2012
Tensioattivi non Ionici * mg/L <0,2 -
MPI PE 26 rev 0 2012

I risultati contenuti nel seguente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposte a prova cosi come ricevuto, Nessuna parte del Rapporto
di Prova puo’ essere eliminata, modificata o riprodotta in qualsisasi forma senza l'approvazione per iscritto del responsabile che lo ha emesso.

Campione n.
PEA015176/21
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Viale Marconi, 51 - 65126 Pescara
Tel.: 0854500751 Fax: 08545007505
E-mail:dist pescara@pec.artaabruzzo.it

SE DI PROVA N° PE/015176/21 MIM

PE/015176/21
ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 21/12/2021 Data fine prove:04/01/2022
'ARAMETRO UNITA' DI INCERTEZZA | VALORE LIMITE| NORMADI
TODO DI PROVA MUSURA RISULTATO ESTESA RIFERIMENTO |RIFERIMENTO
Tensfoattivi totall (somma) * mg/L <03 ’ 2 (2)
Somma Tensioattivi
Nichel * mg/L <0,05 2 @

UNI EN IS0 11885:2009

Rame mg/L <0,007 0.1 @
UNI EN 1SO 118852009
Zinco * mg/L 0,03 05 2)

UNI EN ISO 11885:200%

Descrizione del Campione di Prova * Nessuna Campione incolore ed| -
. inodore

Perossidi (H202) * mg/L <0,25 -

MPI PE 08 rev ( 2012

11 Responsabile di Sezione

Giovanna Mancinelli
(Fitms autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 35/93)

Trisultati contenuti nel seguente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova cosi come ricevuto. Nessuna parte del Rapporto
di Prova puo’ essere eliminata, medificata o riprodotta in qualsisasi forma senza l'approvazione per iscritto del responsabile che lo ha emesso.

Campione n. Pagina 3 di 5
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ACCREDIA '\

LAB N° 0887 L

Membro depll Accord) Al Mistun
Riconoscimanto EAF, IAF & LAC

PE/015176/21

ANALISI MICROBIOLOGICHE BIOLOGICHE E TOSSICOLOGICHE

Pata inizio prove: 21/12/2021 Data fine prove:20/01/2022
PARAMETRO UNITA' DI INCERTEZZA | VALORE LIMITE| NORMADI
METODO DI PROVA MUSURA RISULTATO ESTESA RIFERIMENTO |RIFERIMENTO

Saggio di tossicitd acuta su Daphnia magna % organismi [4] lim. sup. 16- lim. inf. 50

UNI EN'180 6341:2013 immobilizzati dopo 0

24 ore

Saggio di tossicitd acuia su batteri bioluminescenti| % di inibizione della 3+1,1 50

b bioluminescenza

UNI EN ISO 11348-3:2019

Conta di Escherichia coli UFC/100 mL 25 im. sup. 36- lim. inf 3000 [0}

APAT CNR IRSA 7030 F Man 29 2003 17

NOTE:

11 valore del parametro Escherichia coli ¢ INFERIORE a 3000 UFC/160 ml, limite previsto nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle
Acque della Regione Abruzzo {art.32, comma 6), che, secondo quanto riportato sul verbale di prelievo, & imposto a livello autorizzatorio.

Tl risultato dei test di tossicitd ¢ ACCETTABILE, sulla base dei criteri indicati dal D.1gs.152/06, nella nota 5 della Tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte
Terza.

L'attivitd analitica su Daphnia magna & stata effettuata utilizzando I'analizzatore Microtox M500. Il campione & stato stoccato a temperatura inferiore a -
18°C. Risultato del test con tossico di riferimento EC50 a 30 minuti: 3,15 mg/L (1,86 + 5,31 mg/L}; data del test: 12/01/2022. Numero di lotto dei batteri:
N® 10220521A. Data di scadenza lotto: 01/05/2023.

Campione stoccato a temperatura inferiore a -18°C. Valore di pH compreso tra 6 ¢ 9. Valore di ossigeno disciolto > 40 %. Campione analizzato tal quale.
N° lotto ephippi: DM130721 con scadenza 31/04/2022. Risultato del test con tossico di riferimento EC50 a 24 ore: 1,42 mg/L (1,13 + 1,72); data del test:
19/01/2022. Criteri di validit: % di organismi immebilizzati nei controlli = 10 %; 11 test con tossico di riferimento rientra nel range di accettabilita 0,6 +

2 1mg/L.
11 Dirigente Biologo
Maria Capista
(Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/93)
NORMA DI RIFERIMENTO:

{1} {art. 32 comma 6} Piano di tutela delle acque - Reg, Abruzzo - norme tecniche di attuazione - Marzo 2010

{2)D.Lgs 152/06 Parte II1 All.5 Tab. 3
¥ Prova non Accreditata da ACCREDIA

1 risultati contenuti nel seguente Rapporto di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova cosi come ricevuto. Nessuna parte del Rapporto
di Prova puc' essere eliminata, modificata o riprodotia in qualsisasi forma senza l'approvazione per iscritto del responsabile che o ha emesso.

Campione n.
PE/15176/21
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5 LAB N° 0687 L
SEDE D - Distretto Provinciale di Pescara E%?:‘Egﬁf;‘gg‘" Mambro degll Accordli dl Mutu
delrAmbisrte Riconoscimento EAF, IAF & ILAC

o
SE POR - PE/015176/21
CONCLUSIONE
DICHIARAZIONE DI Le analisi eseguite sul campione in esame NON hanno evidenziato superamento dei limiti di emissione per scarichi in acque
CONFORMITA': superficiali riportati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D Lgs. 152/06.

REGOLA DECISIONALE La valutazione di conformita si riferisce al solo valore misurato sottratte dell*incertezza di misura.
GENERALE:

NOTE: Per le prova “Conia di Escherichia coli”, 1'espressione del risultato fa riferimento alla norma UNI EN 150 8199:2018.
L’incertezza di misura, quando indicata, & espressa come intervallo di confidenza al 95% di probabilita.

Per le prove chimiche ¢ chimico-fisiche I’incertezza di misura, quando riportata, ¢ espressa come incertezza composia
moltiplicata per il fattore di copertura K=2, che per una distribuzione normale corrisponde a un livello di fiducia del 95%.

1 risultati dei parametri riportati nella tabella “Analisi chimiche e chimico-fisiche™ preceduti dal segno “<” (minere di} indicanc
il limite di quantificazione del metodo adottato.

Data emissione rapporto di prova: 23/01/2022

11 Direttore Responsabile
Dott.ssa Giovanna Mancinelli

FINE RAPPORTO DI PROVA

Documento firmato digitalmente secndo le norme vigenti (D.PR. 28 dicembre 2000, n. 445; D Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.C.P.M. 30 marzo 2009) dal
Responsabile delle Analisi o suo delegato.

Da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia del rapporto di prova n.. . del ., composia din
componenti all'ongmale informatice fi rmato dlglmlmente dal Responsal:ule delle Analm 0 su¢ delegato

{luogo) (data)....

fogti, ¢ conforme in tutte le sue

I risultati contenuti nel seguente Rapporte di Prova si riferiscono esclusivamente al campione sottoposto a prova cosi come ricevuto, Nessuna parte del Rapporto
di Prova puo’ essere eliminata, medificata o riprodotta in qualsisasi forma senza l'approvazione per iscritto del responsabile che lo ha emesso.
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